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Loschwasserversorgung
Léschwasserbrunnen "Am Heidefeld"/ Ecke Aradoallee 1.000 |/min 200 m nérdlich Tor 1
Unterflurhydrant "Am Heidefeld"/ Ecke Aradoallee 800 I/min 200 m nordlich Tor 1
Zisterne "Am Heidefeld" 160 m? 170 m nérdlich Tor 1
Unterflurhydrant westliche Seitenstrale 800 I/min 100 m westlich Tor 1
Unterflufhydrant Wendehammer "Am Heidefeld" 800 I/min 200 m siidlich Tor 1
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Ldschwasserbrunnen "Am Heidefeld"/ Ecke Aradoallee : in 200/m nérdlich Tor 1
Unterflurhydrant "Am Heidefeld"/ Ecke Aradoallee 800 l/min 200 m nordlich Tor 1
Zisterne "Am Heidefeld" 160 m? 0 m nérdlich Tor 1
Unterflurhydrant westliche Seitenstralle 800 l/min 100 m westlich Tor 1
Unterfluthydrant——Wendeharmn “Arr-Heide 800-Umin 200 m sUdlich Tor 1
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